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This documentation contains key information for HMI controller safety electrical connection and
configuration guidelines.

For your safety it is rec ded to c
operations related to electrical connection.

P ive study HMI manual, before any

Itis suggested to keep this HMI manual for later use.

The manufacturer reserves the right to make revisions and changes in the operation manual at any
time and without notice, and also to make changes in the device without influencing its operation.
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HMIMANUAL

1. GENERAL DESCRIPTION

HMI controller is compatible with LEO FB V-type water heaters.
Automatic or manual 3-step fan speed adjustment.

Control room temperature (by opening/closing the valve, or by
adjusting air volume automatically).

Antifreeze mode - protection against dropping room temperature

below critical level.

HMI controls up to 6 LEO V-type units (it is required to use RX signal
distributor while connecting more than one unit).
Possibility to connect external NTC temperature sensor.

2. TECHNICAL DATA

Power supply

230VAC/50Hz

Regulation

Panel buttons / LCD display

Setpoint range

+5 + +40°C

Speed of the fan control range 3 steps
Storage conditions temperature | -10 ++60°C
Ambient temperature range 0-++450°C

Temperature sensor

Built-in internal/
external NTC (option)

1P 20
Montage surface
Casing ABS & Acrylic material

Weekly programmer

ON: 5d+2d, OFF

Rated switching power

320 W (single-phase motor)

IS
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2.1 Dimensions
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3. HMI PANEL
3.1 Buttons description
MODE .—@
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15. Mode changing button
16. Changing the fan speed button
17. Power ON/OFF button
18. Temprature up button (or parameters setting)
19. Temprature down button (or parameters setting)
www.flowair.com 5
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3.2 Main screen
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Fan Speed: LOW, MED, HI and AUTO
ROOM TEMP. or NTC EXTERNAL SENSOR TEMP.
(measured temperature)
SETTEMP. (desired temperature)
Cooling Mode
Heating Mode
Weekday
Clock
Buttons Lock
ON/OFF Status of time zones
. Automatic programable mode
. Manual mode
. 6 Time Zones for each day
. Anti-freeze indication
. Ventilation Mode
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4. FUNCTIONS AND MODES

4.1 Function modes

MANUAL MODE - Fan is operating with chosen speed (LOW, MED or
HI). There are three additional modes: Heating, Cooling and Ventilation.
According to set temperature, valve is opened/closed.

AUTOMATIC MODE - air volume V is regulated automatically
depending on differential between pre-set Set Temperature (3) and
measured Room Temperature (2) (there is no possibility to change fan
speed manually). In this mode there is possibility to resign from the
valve, heating source will control flow and proper temperature of
water.

4.2 Fan function
Regards MANUAL mode. To choose fan function see point 5.1.

Continuous - after reaching pre-set temperature (3) valve is closed, fan
operating with pre-set speed V (1).

Thermostatic - after reaching pre-set temperature (3) valve is closed,
fan stops operating.

4.3 Working mode

Heating - valve is open and fan is on when Room Temp. < Set Temp.
Cooling - valve is open and fan is on when Room Temp. > Set Temp.
Ventilation - fan is turned ON and operate with pre-set V.

~N
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4.4 Temperature sensor
To choose sensor see point 5.1.
Internal - room temperature is measured by built-in sensor.

External - room temperature measured by external sensor NTC
(optional). It is possible to connect one external NTC sensor to one HMI.

NOTE!
Alarm will appear if there is error with internal or external
temperature sensor: EO.

4.5 Antifreeze
When external sensor or internal sensor detect temperature below 5°C

(default setting), valve and fan is about to open immediately even if the
thermostat is set on OFF status.

5. SETTINGS MENU

5.1 Parameters setting

+ When HMl s switched off, press and hold MODE for 3 seconds.
+ To change option use MODE button.
+ To change value use +/- buttons.

@
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Menu .
setting Option Value
1 Temperature -9°C~+9°C
calibration
2 Fan status C1: Thermostatic mode
C2: Continuous mode
3 Temperature 0: Internal Sensor
sensor 1: External Sensor NTC
4 Antifreeze 0: Off
1:0n
5 Antifreeze +5°C ~+10°C
6 Modbus ID setting | 1~247(01~F7)

5.2 Button lock/unlock

To LOCK all buttons press and hold + and then - buttons for
5 seconds.
To UNLOCK all buttons press and hold + and then - buttons for
5 seconds.

5.3 Clock setting

When HMI controller is turned off, press and hold FAN button for
3 seconds and enter into time clock setting.

Option sequence as follows: hour, minute weekday.

To change option use FAN button.

To change value use + and - buttons.

w
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6. PROGRAMMING

6.1 Setting mode

Push shortly MODE button (15) to select Manual Mode
and Programmable Mode.

Push MODE button (15) for 3 seconds and select Cooling Mode,
Heating Mode or Ventilation Mode.

6.2 Setting fan speed

Push FAN button (16) for 3 seconds to 5+1+1 Automatic
Programmable setting.

6.3 Programming weekly programmer

Push and hold FAN button for 3 seconds and program time, setpoints
and time zones accordingly.

Monday to Friday
1st time setting (Hour and Minute), 1st time zone ON or OFF, 1st
setpoint setting ........ 6th time setting (Hour and Minute), 1st time

zone ON or OFF, 6th setpoint setting.

Saturday
1st time setting(Hour and Minute), 1st time zone ON or OFF, 1st
setpoint setting ........ 6th time setting(Hour and Minute), 1st time

zone ON or OFF, 6th setpoint setting.

Sunday
1st time setting(Hour and Minute), 1st time zone ON or OFF, 1st
setpoint setting ........ 6th time setting(Hour and Minute), 1st time

zone ON or OFF, 6th setpoint setting.

10 wwuw.flowair.com
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Example settings

Weekday
Mon ~ Fri Sat. Sun.
S1 S2 S1 S2 S1 S2

Time Zone

106:00~0800 | ON | 26°C | ON 26°C | ON 26°C
20800~1130 | ON | 24°C [ ON | 24°C | ON 24°C
311:330~1330 | ON | 22°C [ ON | 22°C | ON | 22°C
41330~1700 | ON | 22°C | ON | 22°C | ON | 22°C
517:00~2200 | ON | 24°C [ ON | 24°C | ON | 24°C
622:00~0600 | ON | 24°C | ON | 24°C | ON | 24°C

S1: Status; S2: Setpoint

Remarks

During setting, displays can be set while they are flickering.
When the beginning time is flickering, it is able to be set

(10 mins each step) via scrolling + — buttons. The time setting
is the beginning of current time zone, also the end time of last
time zone.

When ON/OFF is flickering, it is able to be set via scrolling + -
buttons. When status is ON, thermostat will run according to
setpoint; when status is OFF, thermostat will be switch off
When the setpoint is flickering, it is able to be set via

scrolling + - buttons. Even choosing OFF status, setpoint is able
to set. And this setpoint will be the working if someone switch
thermostat ON manually this time; however in next time zone,
it will run according to automatic programmable setting.

wwuw.flowair.com 11
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Example

As ex—factory setting, press FAN button for 3 sec and enter into
programmable setting; from Mon to Fri display on the left top
of LCD; the time is flickering, and the beginning time of 1st
time zone we should enter 06:00( also it is ending time of 6th
time zone); then press FAN again, to choose ON by scrolling

+ —; Continually press FAN again, to set 26°C by scrolling + —
buttons.

Press FAN again, to set the beginning time of 2nd time zone
at 08:00 (also it is the ending time of 1st time zone); then press
FAN again, to choose ON by scrolling + —; continually press
again, to set 24°C by scrolling + - buttons

Press FAN again and follow the same steps to set time zones
from 3rd to 6th time, 22:00 is the beginning time of 6th time
zone, also the ending time of 5th time zone.

After 6 time zones for Mon to Fri are done, keep pressing FAN
again and move to Sat. to set data by same steps; press FAN
again and move to Sun. to set data by same steps.

After all settings are done, please press FAN or wait for

5 seconds to confirm settings.

7. INSTALLATION

NOTE!

Mind to disconnect HMI panel before starting work. Control panel
should be installed on height 1,5m in place where is proper air
circulation, away from heat/cold source.

12
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7.1 Wall-mounting

ENGLISH

1st  Take off the baseplate from controller.
2nd  Fix the baseplate using screwdriver on wall.
3rd  Insertand clip the display unit on baseplate.

8. WIRING DIAGRAM

WARNING!

RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power supply before
making any electrical connections. Contact with components
carrying hazardous voltage can cause electrical shock and may
result in severe personal injury or death.

wwuw.flowair.com 13
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Wires must be finished with cord end terminals.
Wires size should be chosen by the designer.
Dimension of supplying wire is min. OMY 2 x T mm?.

Close the cover before start-up.

—N
external NTC
(optional)
23/(\)/*//50/22 I:if] RS485
A+ B/-
Hi| Med Lo. |
[ 21s[4]s e l7Te o o]

9. BMS COMMUNICATION

The controller allows to connect to BMS. Register addresses are

available on www.flowair.com.

Communication parameters:

Physical layer RS485
Protokol MODBUS-RTU
Transmission speed [bps] 2400
Parity Even
Data bits count 8

Stop bits count

1
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10. DECLARATION OF CONFORMITY

FLOWAIR GEOGOWSKI | BRZEZINISKI SP.J.
Office: ul. Chwaszczyriska 151E, 81-571 Gdynia
Headquarter: ul. Amona 84; 81-601 Gdynia

tel. (058) 669 82 20

tel /fax: (058) 627 57 21

e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.pl

C€

Declaration of conformity

FLOWAIR hereby confirms that room thermostat HMI was produced in
accordance to the following Europeans Directives:

2006/95/WE - Low Voltage Electrical Equipment (LVD),
2004/108/WE - Electromagnetic Compatibility (EMC),

and harmonized with below directives norms:

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012

EN 55014-1:2012

EN 61000-3-2:2014-10
EN 61000-3-3:2013-10
EN 55014-2:2015-06

CE: 15

Gdynia, 01.09.2015
R&D department manager

R e
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Niniejsza dokumentacja zawiera kluczowe informacje dla bezpiecznego podtaczenia elektrycznego
oraz wskazowki dotyczace konfiguracji i eksploatacji sterownika HMI.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych
zpodtaczeniem elektrycznym sterownika, zaleca si¢ kompleksowe przestudiowanie
instrukcji obstugi.

Sugeruje sie zachowanie ninigjszej instrukcji obstugi w celu umozliwienia ponownego uzycia
w péZniejszym terminie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w instrukcji obstugi
w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a takze zmian w urzadzeniu nie wptywajacych na jego
dziatanie.
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- Sterownik HMI jest kompatybilny z wodnymi nagrzewnicami

LEOFBV.

« Umozliwia 3-stopniowa nastawa predkosci obrotowej wentylatora.
« Kontrola temperatury w pomieszczeniu (poprzez otwieranie/za-
mykanie zaworu, albo automatyczna nastawe predkosci obrotowej

wentylatora V).

+ Antifreeze — zapobiega nadmiernemu spadkowi temperatury

w pomieszczeniu.

« HMI moze moze obstuzy¢ do 6 urzadzen LEO FBV (wymagane jest
uzycie rozdzielacza sygnatu RX w przypadku podfaczenia wiecej niz

jednego urzadzenia).

«  Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego czujnika temperatury NTC.

2. DANE TECHNICZNE

Zasilanie

230VAC/50Hz

Panel

panel z przyciskami/
wyswietlacz LCD

Zakres regulacji temperatury +5 + +40°C

Zakres regulacji obrotow 3 stopnie

Zakres temperatury pracy -10 + +60°C

Temperatura przechowywania 0+ +50°C

Czujnik temperatury wbudowany/
zewnetrzny NTC (opcja)

1P 20

Montaz natynkowy

Obudowa ABS & Akryl

Programator tygodniowy

ON: 5 dni+2 dni, OFF.

Znamionowa moc obcigzenia

320 W (silnik jednofazowy)

18
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2.1 Wymiary

MODE
=]
+
FAN <
(o))
= -
=1 o
36,5 138
A
3. PANEL HMI
3.1 Opis przyciskow
MODE ’—@
(D)
FAN
c) i : .
O
15. Przycisk zmiany trybu pracy
16. Przycisk zmiany predkosci wentylatora
17. Przycisk ON/OFF
18. Zwiekszanie wartosci edytowanego parametru
19. Zmniejszanie wartosci edytowanego parametru
www.flowair.com 19
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3.2 Ekran gtéwny 4. FUNKCJE | TRYBY

@ 4.1 Tryby pracy
7 ‘ ‘ N
NON TUE WED THUR FRI SAT SUN EEESh TRYB RECZNY - Wentylator pracuje na zadanej predkosci (NISKA,

SREDNIA lub WYSOKA). Dodatkowe sposoby pracy: grzanie, chtodzenie
oraz wentylacja. W zaleznodci od ustawionej temperatury, zawor jest
otwarty/zamkniety.

—H-% K s—

-, W, - W
C C
ook G0 st J0

Y !.!.l.n

-~
TRYB AUTOMATYCZNY - bieg wentylatora jest nastawiany

automatycznie w zaleznoéci od réznicy temperatury nastawionej
(3) i temperatury zmierzonej (2) (nie ma mozliwosci recznej zmiany
predkosci obrotowej wentylatora). W przypadku tego trybu mozliwe

— W B e -—|
jest zrezygnowanie z zaworow, zrédto ciepta bedzie kontrolowac
@ ﬁ ﬁqiq;‘mﬁi przeptyw oraz temperature wody.

@ @@ @ 4.2 Funkcje pracy

Dotyczy pracy w trybie recznym. Wybor funkcji pracy zobacz punkt 5.1.

éééé

9@@@

1. Predkos¢ wentylatora: NISKA, SREDNIA, WYSOKA oraz AUTO
2. ROOMTEMP. (mierzona temperatura) Ciagla - po osiggnieciu ustawionej temperatury (3) zawor jest
3. SETTEMP (temperatura zadana) zamykany, wentylator pracuje na wcze$niej ustawionym biegu (1).
4. Sposob pracy: chtodzenie
5. Sposob pracy: grzanie Termostatyczna - po osiggnieciu wczedniej ustawionej temperatury
6. Dzien tygodnia (3) zawor jest zamykany, wentylator zatrzymuje sie.
7. Zegar
8. Blokada ekranu .
9. Status nastawy stref czasowych 4.3 Sposob pracy
1? Eig gcozg;;jmowalny automatyczny Grzanie — zawor jest otwarty, wentylator wigczony podczas gdy
12. Strefy czasowe temperatura wewnatrz pomieszczenia < temperatura zadana.

R ) . . ) Chtodzenie - zawdr jest otwarty, wentylator wigczony podczas gd
13. Sygnalizacja wiaczenia zabezpieczenia antifreeze J ; Y, wenty qczony p 9dy
14. Sposdb pracy: wentylagja temperatura wewnatrz pomieszczenia > temperatura zadana.

Wentylacja - wentylator jest wigczony i pracuje na wczesniej
ustawionym biegu.

20 wwuw.flowair.com wwuw.flowair.com 21
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4.4 Czujnik temperatury
Wybér czujnika, zobacz punkt 5.1.

Wewnetrzny — temperatura w pomieszczeniu jest mierzona przez
wbudowany w sterowniku czujnik temperatury.

Nascienny — temperatura w pomieszczeniu jest mierzona przez
nascienny czujnik temperatury NTC (opcjonalny). Do jednego
sterownika HMI mozliwe jest podtaczenie jednego czujnika NTC.

UWAGA!
Jesli pojawi sie problem z czujnikiem temperatury wyswietlony
zostanie komunikat o btedzie: EO.

4.5 Zabezpieczenie antifreeze

W przypadku gdy wewnetrzny lub nascienny czujnik NTC wykryje
spadek temperatury ponizej 5°C (wartos¢ domyslna), natychmiastowo
otwiera sie zawdr oraz uruchamia sie wentylator, nawet jezeli sterownik
jest wyfaczony.

22 wwuw.flowair.com
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5.1 Ustawienie parametrow

Gdy sterownik jest wytaczony przytrzymac przyciski MODE przez

3 sekundy.
W celu zmiany opcji uzy¢ przycisku MODE.
W celu zmiany wartosci uzy¢ przyciskow +/-.

Nastawa

menu Opcja Wartos¢
1 Kalibracja -9°C ~ +9°C
temperatury
2 Funkcje pracy C1:Tryb pracy termostatyczny
C2:Tryb pracy ciagly
3 Czujnik 0: Czujnik wewnetrzny
temperatury 1: Zewnetrzny NTC
4 Antifreeze 0: Off
1:0n
5 Zakres nastawy | +5°C ~ +10°C
Antifreeze
6 Modbus ID 1~247 (01~F7)

5.2 Blokada przyciskow

W celu ZABLOKOWANIA wszystkich przyciskdw nacisna¢ przycisk +
nastepnie — i przytrzymac oba przez 5 sekund.
W celu ODBLOKOWANIA wszystkich przyciskow nacisnac przycisk +
nastepnie — i przytrzymac oba przez 5 sekund.

wwuw.flowair.com
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5.3 Ustawienia zegara

Gdy sterownik HMI jest wytaczony, nacisnac i przytrzymac przycisk
FAN przez 3 sekund nastepnie wprowadzi¢ ustawienia zegara.
Kolejno$¢ opcji jest nastepujaca: godzina / minuta / dzier tygodnia.
W celu zmiany opcji nacisna¢ przycisk FAN.

W celu zmiany wartosci uzy¢ przyciskow + oraz —.

6. PROGRAMOWANIE

6.1 Ustawienia trybu pracy

Nacisnac krétko przycisk MODE (15) w celu wyboru trybu: tryb reczny
lub programowalny.

Nacisng¢ przycisk MODE (15) przez 3 sekundy w celu wyboru
sposobu pracy: grzanie, chtodzenie, wentylacja.

6.2 Ustawienia predkosci wentylatora

Nacisng¢ krétko przycisk FAN (16) w celu wybrania predkosci
obrotowej wentylatora: NISKA, SREDNIA, WYSOKA, AUTO.

6.3 Programator tygodniowy

24

Nacisng¢ i przytrzymac przycisk FAN przez 3 sekundy w celu
rozpoczecznia programowania programatora

Poniedziatek - Pigtek

Nastawa czasu pierwszej strefy (godzina i minuta) —> FAN —>
Nastawa statusu pierwszej strefy (ON / OFF) —> FAN —> Nastawa
temp. pierwszej strefy —> FAN —> przejscie do kolejnej strefy....
Nastawa czasu szostej strefy (godzina i minuta) —> FAN-> Nastawa
statusu szostej strefy (ON / OFF) —> FAN-> Nastawa temp. szostej
strefy.

wwuw.flowair.com
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Sobota

Nastawa czasu pierwszej strefy (godzina i minuta) —> FAN —>
Nastawa statusu pierwszej strefy (ON / OFF) —> FAN —> Nastawa
temp. pierwszej strefy —> FAN —> przejscie do kolejnej strefy...
Nastawa czasu szdstej strefy (godzina i minuta) —> FAN-> Nastawa
statusu szostej strefy (ON / OFF) —> FAN—> Nastawa temp. szostej
strefy.

Niedziela

Nastawa czasu pierwszej strefy (godzina i minuta) —> FAN —>
Nastawa statusu pierwszej strefy (ON / OFF) —> FAN —> Nastawa
temp. pierwszej strefy —> FAN —> przejscie do kolejnej strefy...
Nastawa czasu szostej strefy (godzina i minuta) —> FAN-> Nastawa
statusu szostej strefy (ON / OFF) —> FAN—> Nastawa temp. szostej
strefy.

Przykfadowe ustawienia

Dzien tygodnia

Pon. ~ Pigtek Sobota Niedziela

S N S N S N

Strefa czasowa

106:00~0800| ON | 26°C | ON | 26°C | ON | 26°C

2 08:00~11:30 | ON 24°C | ON 24°C | ON 24°C

31130~1330 | ON | 22°C | ON | 22°C [ ON | 22°C

413:30~17:00 | ON 22°C | ON 22°C | ON 22°C

517:00~22:00 | ON | 24°C | ON | 24°C [ ON | 24°C

6 22:00 ~06:00 | ON 24°C | ON 24°C | ON 24°C

S: Status; N: Nastawa temperatury

Uwagi

W ustawieniach, zmianie podlegaja pozycje migajace.
Gdy czas rozpoczecia miga, mozliwa jest jego edycja (w krokach

wwuw.flowair.com 25
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co 10 min.) za pomocg przyciskow +/—. Ustawiony czas jest
poczatkiem aktualnej strefy czasowej oraz koricem ostatniej
strefy czasowe).

Gdy status ON/OFF miga, mozliwa jest jego edycja za pomoca
przyciskow +/-. Gdy wybrana jest pozycja ON, sterownik
zacznie pracowac zgodnie wybrang nastawa. Gdy wybrana jest
pozycja OFF, sterownik nie uruchomi sie.

Gdy nastawa miga, mozliwa jest jej edycja za pomoca
przyciskow +/-. Nawet gdy wybrany jest status OFF,

mozliwe jest ustawienie nastawy. Nastawa ta bedzie

aktywna w momencie, kiedy status zostanie manualnie
ustawiony na pozycje ON; jednakze nastepna strefa czasowa
bedzie juz pracowata zgodnie z trybem programowalnym
automatycznym.

Przyktad

By wejs¢ do ustawien trybu programowalnego
automatycznego nalezy przytrzymac przycisk FAN przez

3 sekundy. Czas zacznie migac i mozliwa stanie sie nastawa
programatora dla dni Mon-Fri (pon. - piat.). Czas poczatkowy
1. strefy czasowej nastawic¢ na 06:00 (bedzie to zarazem czas
koncowy 6. strefy czasowej). Nastepnie ponownie wcisnac
przycisk FAN i wybrac pozycje ON za pomoca przycisku +.
Naciskajac przycisk FAN przej$¢ do nastawy temperatury i za
pomoca przycisku + ustawic 26°C.

Wecisna¢ przycisk FAN ponownie, by ustawi¢ czas rozpoczecia
2. strefy czasowej na godzine 08:00 (bedzie to zarazem czas
koncowy 1. strefy czasowej). Nastepnie ponownie wcisnac
przycisk FAN i wybrac pozycje ON za pomoca przycisku +.
Naciskajac przycisk FAN przej$¢ do nastawy temperatury

i za pomoca przycisku + ustawic¢ 24°C.

Naciskajac przycisk FAN, powtérzy¢ poprzednie kroki

w celu ustawienia stref czasowych 3-6. (22:00 jest czasem
poczatkowym 6. strefy czasowej oraz koricem 5. strefy
czasowej).

HMIINSTRUKCJA

« Jedlijuz 6 stref czasowych dla Mon.—Fri (pon. — piat.). jest juz
ustawionych nalezy uzy¢ przycisku FAN, by przej$¢ do ustawien
stref czasowych Sat. (Sob.) by dokonac¢ ustawien analogicznie
jak w poprzednich punktach. Nastepnie nalezy uzy¢ przycisku
FAN, by przejs¢ do ustawien stref czasowych Sun (Niedz.) by
dokona¢ ustawier analogicznie jak w poprzednich punktach.

«  Po zakorczeniu ustawien nalezy przycisnac przycisk FAN badz
poczekac 5 sekund w celu zaakceptowania ustawien.

7. INSTALAC)A

WAZNE!

Nalezy ~pamieta¢ o roztaczeniu sterownika HMI  przed
przystapieniem do czynnosci instalacyjnych. Sterownik powinien
by¢ zamontowany na wysokosci ok. 1,5m nad ziemig w miejscu
o dobrej cyrkulacji powietrza. Nie nalezy umieszcza¢ go przy
Zrédtach ciepta, oswietleniu, nawiewnikach, otworach okiennych
i drzwiowych itp.

wwuw.flowair.com
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7.1 Montaz

Etapy montazu:

1. Zdjac pokrywe ze sterownika.
2. Przykreci¢ pokrywe do powierzchni pfaskiej.
3. Przytwierdzi¢ sterownik do przykreconej pokrywy.

8. SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

UWAGA!

RYZYKO PORAZENIA PRADEM. Odiaczy¢ zrodio zasilania przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z podfgczeniami
elektrycznymi dotyczacymi sterownika HMI.

28 wwuw.flowair.com
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Wszystkie przewody muszg by¢ zakoriczone tulejami izolowanymi,
Grubosci przewoddw powinny byc¢ dobrane przez projektanta,
Przewdd zasilajacy: OMY min. 2 x 1 mm?.

Przed uruchomieniem nalezy sie upewnic, ze pokrywa sterownika
jest szczelnie zamknieta.

——N

Wentylator nascienny NTC

) (opcja)
230V/50Hz g
N L Q RS485
A+ B/~

T1213(4]|5]6|7[8]9]10

9. KOMunNIKACJA BMS

Sterownik umozliwig podtaczenie do systemu BMS. Adresy rejestru
dostepne s na stronie www.flowair.com.

Parametry komunikacyjne:

Warstwa fizyczna RS485
Protokét MODBUS-RTU
Predkos¢ transmisji [bps] 2400
Parzysto$c Even
Liczba bitow danych 8
Liczba bitéw stopu 1
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10. DEKLARACJA ZGODNOSC!

FLOWAIR GEOGOWSKI | BRZEZINSKI SPJ.
Biuro: ul. Chwaszczyriska 151E, 81-571 Gdynia
Siedziba: ul. Amona 84; 81-601 Gdynia

tel. (058) 669 82 20

tel /fax: (058) 627 57 21
e-mail: info@flowair.pl
wwwi.flowair.pl

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym deklarujemy, iz sterownik HMI zostat wyprodukowany
zgodnie z wymaganiami nastepujacych Dyrektyw Unii Europejskiej:

2006/95/WE - Niskonapieciowe wyroby elektryczne
2004/108/WE - Kompatybilnosci elektromagnetycznej

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami:

PN-EN 62233:2008

PN-EN 60335-1:2012
PN-EN 55014-1:2012
PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 61000-3-3:2013-10
PN-EN 55014-2:2015-06

CE: 15

Gdynia, 01.09.2015
R&D department manager

Ry -
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HMI PYKOBOACTBO MOAb30BATENA

[laHHas NOKyMeHTaLMA COAEPKMUT BakHyl0 MHGOPMALMIO MO MOAKMIOYEHMIO U KOHGUrypaLmm
KOMaHA0KoHTponepa HMI

AnA Bawei 6e30nacHOCTY p A p AaHHy
nepep nop| Tponnep

PekommeHayeTca coxpaHiTb JokymeHTaumio HMI ana nocneayioero Mcnonb3osaxus.

MpoussoauTens ocTaBnAeT 3a COBOV NPaBO BHOCWTb M3MEHEHWMA B KOHCTPYKUMIO M3AeNWA He
YXYAWaIOUMX 3KCNNYaTaLMOHHBIX XapaKTePUCTVK 683 NPeaBapUTENbHOTO YBeAOMAEHNS,
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HMI PYKOBOACTBO NOAb30BATENA

1. OBLLIEE ONMNCAHNE

+  [MpumeHaeTca ¢ Bo3ayxoHarpesatenamm LEO FB tuna V.

-+ [lo3gondAeT aBTOMaTUYECKN U BPYYHYIO YCTaHaBMBaTb CKOPOCTb
BEHTUNATOPA.

«  KoHTponupyeT Temnepatypy Bo3ayxa B nomelleHumn (Yepe3
OTKPbITWE/3aKPbITUE KNanaHa Uian HaCTPOWKM MPOU3BOANTENBHOCTU
BEHTUNATOPA).

+  3awuTa OT Pa3amMopPO3KM — 3aLluTa OT NafeHNA TemnepaTypsl
B NMOMELLUEHNN HUXE KPUTUYECKOTO YPOBHA.

«  HMIynpasnaeT MakcumanbHo 6 annapatammn LEOV (ana
ynpasneHus 6onblue yem 1 annapatom HeObXoAMMO NPUMEHUTL
pacnpepenutens curHana RX).

+  Bo3MOXHOCTb NoAKoueHna BHeLWwHero AaTuvka Temnepatypsl NTC.

2. TEXHNYECKWNE NAPAMETPbI

MuTtaHue 230VAC/500y,

Perynposka Knonkw / LCD-gucnneit

[lnanasoH HacTporKum +5 + +40°C

Temneparypbl

Perynvposka obopoTos 3 cKopoCTK

BpalLeHIA BEHTUNATOPa

TemnepaTypa xpaHeHuA -10 + +60°C

[nanasoH paboyen 0+ +50°C

Temnepartypel

[latymk TemnepaTtypbl BCTPOEHHbIV BHYTPEHHWI /
sHewwHu NTC (onyroHanbHo)

1P 20

YcTaHoBKa HacTeHHan

Kopnyc Mnactvk

HepenbHbll Taivep

ON:5a+ 2p, OFF

HomrHanbHas MOWHOCTb
Harpysku

320 BT (ogHOMa3HbI ABMraTeNb)

34

wwuw.flowair.com

HMI PYKOBOACTBO MOAb30BATENA

2.1 Fa6apuTbl

MODE
=
+
FAN <«
(o)}
= -
=] o
36,5 138
A

3. MAHENb HMI

3.1 OnucaHue KHOMNOK

o

15. KHOMKa M3meHeHna pexrma
16. KHOMKa M3MeHeHna CKopoCcTH
17. Knonka ON/OFF

18. KHoMKa NoBbILIEHNA 3HaUeHWA NapameTpa
19. KHomMKa NoHWKeHA 3HaueHVA napameTpa

wwuw.flowair.com
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3.2 naBHbIN 3KpaH

©

S

)

—5% ¢ @

L
» o 0.0
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9@@@
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- O f?@ﬂiﬁjﬁiﬁj

'y N

do—
SET '..'OC

L R
L

-~

éééé

® OO

SETTEMP. (3apaHHas Temnepatypa)
Pexum oxnaxaeHns

Pexwum otonneHua

[leHb Hepenn

Yacbl

BnokvnpoBka KHOMoOK

9. CraTyc HacTpPOeK BPEMEHHBbIX 30H
10. ABTOMaTMUYECKUI PEXNM

11. PyuHom pexvim

12. BpemeHHble 30HblI

13. 3awmTa OT pa3Mopo3Ku

14. Pexxum BeHTUNALMMK

O NV AW =

®

CkopocTb BeHTUNATOPa (HU3Kas, cpeaHAs, BbICOKas 1 aBTo)
ROOM TEMP. (U3mepaeman Temnepatypa)

36
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4. PYHKUNWN 1 PEXNMBI

4.1 Pexxnmbl paboTbl

PYYHOW PEXUM - seHTUNATOp paboTaeT C BbIGPaHHOM CKOPOCTHIO
(LOW, MED wnu HI). [lononHuTenbHble pexmmbl: 060rpeB, oxnaxaeHve
1 BEHTUNAUMA. B 33aBMCMMOCTM OT 3afaHHOV TemnepaTypbl, KnanaH
HaxoAmMTCA B OTKPBLITOW/3aKpbITOM  No3vumu.  HepenbHolld  Taimep
NOCTYNeH B NPOrpamMMypyemMomM pexmme.

ABTOMATUYECKUN MPOrAMMWPYEMbIV PEXUM -
NPOV3BOANTENBHOCTL PErYIMPYETCA aBTOMATMUYECKM B 3aBUCUMOCTM
OT pasHWUbl  Mexay 3afaHHOW W M3MepAeMor  TemnepaTypon
(HET BO3MOMHOCTW  M3MEHUTL CKOPOCTb  BEHTUAATOPA  BPYUHYIO).
B aBTOMaTMyeckom pexume ecTb BO3MOXHOCTb OTKasaTbCsA
OT K/lanmaHa - UCTOYHMK Tersia GyAeT KOHTponupoBaTb Pacxof
" Temnepartypy BoAbl.

4.2 Pexxnmbl paboTbl BeHTUNATOPa

OtHocuTcA K PYYHOMY pexxumy. YTo6bl BEIGPATh peXmM BEHTUAATOP,
cmoTpuTe pasgen 5.1.

MoCTOAHHBIN — NOC/Ee JOCTUXKEHUA 3ajaHHO TemnepaTypbl (3) knanaH
3aKPbIBAETCA, BEHTUAATOP PabOoTaeT C 3aAaHHOM CKOPOCTbIO (1).

TepmocTaTyeckui — nocne JOCTVKEHVA 33aHHOR TemnepaTypsl (3)
K/nanaH 3aKpbiBaeTCA, BEHTUNATOP NpeKpallaeT paboTy.
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4.3 Pexxumbl paboTbl annapara

0O6orpeB — KnanaH OTKPbIT, BEHTUNATOP paboTaeT, Koraa Temnepatypa
B MOMELLEHUM HIXKe 3a8aHHON.

OxnaxpeHne — KnamaH OTKPbLIT, BEHTUNATOp paboTaeT, Korga
Temnepatypa B MOMELLEHINN BbiLLe 3aAaHHOMN.

BeHTUNALUMA — KnamaH 3aKpbiT, BEHTUNATOP BK/IOYEH paboTaer,
paboTaeT ¢ 3aaHHOV MPOV3BOAUTENBHOCTLIO.

4.4 laTumK Temnepartypbl
YToObI BBIOPATHL AATUMK, CMOTPWTE pa3aen 5.1.

BHYTpeHHUI — Temnepatypa W3MepAeTcAa BCTPOEHHBIM AATYMKOM.
BHewHuin — temnepatypa B MOMELLEHWN V3MEPAETCA C MOMOLLbIO
BHewHero patumka NTC (onumoHanbHo). MOXHO MNOOKMOUYUTL OAMH
natuvk NTC k ogHomy HMI.

BHUMAHMUE!
CUrHanv3gauma BKIOYATCA B Crlydae OWWOKW BHEWHEro Win
BHYTPeHHero fatymka: EO.

4.5 3awnTa oT pasmMopo3Ku

Korza Temnepatypa BHELWHEro WM BHYTPEHHETO AaTyuka AOCTUrHET
5°C (HacTpoWiKa Mo yMONYaHWIo), aBTOMAaTUYECKM OTKPbIBAETCA KnanaH
1 BKIIIOYAETCA BEHTUNATOP.
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5. MEHIO HACTPOEK

5.1 HacTpoiiku napameTtpoB

Koraa KomaHAOKOHTPONNEP BbIKMIOYEH, HaXMUTE U NpuaepxKu1Te
MODE B TeyeHue 3 cekyHf,.

YTOObI U3MEHUTB HACTPOWKW, HaxmmTe KHonKy MODE.

YT06bl M3MEHWTL NAPAMETPbI, HAKMUTE KHOMKM +/—.

MeHio .
HacTpoiika 3HaueHne

HacTpoek

1 Kanvnbposka -9°C ~ +9°C
Temneparypbl

2 Pexvim C1: TepmoCTaTUYECKHMIA pEXIM
BEHTUNATOPA C2: TIOCTOAHHDBIN peXxim

3 Jatymk 0: BHyTpeHHW aaTymk
TemnepaTypbl 1: BHewHwun gatumk NTC

4 3almTa ot 0: BolkntoyeHa
PasmMopo3Ku 1: BkntoyeHa

5 3awmTa ot +5°C ~+10°C
Pa3MOpPO3KN

6 MODBUS ID 1~247 (01~F7)

5.2 bnoknpoBKa/pa36/10KnpoBKa KHOMOK

Yto6bl 3a6N10KMPOBaTL/ Pa3bNOKMPOBaTL KHOMKM HaKMUTE KHOTKY
+,a3aTeM — B TeueHue 5 cekyHf.
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5.3 Hactpoiiku yacos

« Korga KOMaHOOKOHTPOMIEP BbLIKIOUEH, HaXMUTE U NpuaepxuTe
KHOMKy FAN B TeueHue 3 cekyHf, UToObl BOMTM B MeHIO HacTpoek
4acos.

« [MocnenosaTenbHOCTb HACTPOEK: Yac, MUHYTa, ieHb Heenw.

+ YT06bI M3MEHWTb HACTPOWKY, HaxmmuTe KHOMKY FAN.

« YTO6bI M3MEHWTL NAPAMETPbI, HAXMIUTE KHOMKM +/—.

6. MPOrPAMMUPOBAHWE

6.1 Hactpoiiku pexxumos

Haxmute kHonky MODE (15), utobbl BbIOpaTh PyuHOM pexum nnm
[porpamMmrpyemblil PEXM.
Haxmute kHornky MODE (15), 4tobbl BbiOpaTh pexxkum OxnaxaeHs,
Oborpesa nnv BeHtunAaLmm.

6.2 HacTpoiika CKopoCTy/ BeHTUIATOpa

Haxmute kHonky FAN (16), 4Tobbl BbIGPaTh CKOPOCTbL BpalleHWA
geHTUNATOpa: LOW, MED, HI n AUTO.

6.3 MporpammMmripoBaHie HefleNIbHOro TaliMepa

Haxmute v npugepxute KHonky FAN B TeueHue 3 cekyHz, 4Tobbl
HayaTb NPOrPamMMMPOBaTL HeAeNbHbIY TalMep.

C noHefenbHMKa No NATHALY

HacTtpolika BpemeHu nepBoit 30Hbl (4ac U MuHyTa) —> FAN —>
HacTporika ctatyca nepsoti 30oHbl (ON / OFF) —> FAN —> HacTpolika
Temnepatypbl NepBovt 30Hbl —> FAN —> nepexof K BTOPOW 30He....
HacTpolika BpemeHV WecTon 30Hbl (4ac MU MuHyTa) —> FAN->
HacTporika ctatyca wectoit 30Hb (ON / OFF) —=> FAN —> HacTpolika
TemnepaTypbl NepBOw 30Hb
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Cy660T1a

Hactpoiika BpemeHM nepBol 30Hbl (4ac U MuHyTa) —> FAN —>
HacTpoiika ctatyca nepsoti 30Hbl (ON / OFF) —> FAN —> HacTpoiika
TemnepaTypbl NepBowt 30HbI —> FAN —> nepexof K BTOPOW 30He....
HacTpoiika BpemeHu LWecTol 30Hbl (Yac v MuHyTa) —> FAN—>
HacTpoiika ctatyca wectoit 30Hbl (ON / OFF) —> FAN —> HacTpoiika
TemrepaTypbl NePBON 30HbI

BockpeceHbe

Hactpoiika BpemeHM nepBol 30Hbl (Y4ac U muHyTa) —> FAN —>
HacTpoiika ctatyca nepsoti 30Hbl (ON / OFF) —> FAN —> HacTpoiika
TemnepaTypbl NepBowt 30HbI —> FAN —> nepexof K BTOPOW 30He....
HacTpoiika BpemeHW LWecTol 30Hbl (Yac v MuHyTa) —> FAN—>
HacTpoiika ctatyca wectoit 30Hbl (ON / OFF) —> FAN —> HacTpoiika
TemnepaTypbl NePBON 30HbI

Mpumep:

[eHb Hepenn

MoH. ~ MNAaT. Cy6. Boc.
S N S N S N

1 06:00 ~08:00 | ON 26°C | ON 26°C | ON 26°C
2 08:00~11:30 | ON 24°C | ON 24°C | ON 24°C
311:30~1330 | ON 22°C | ON 22°C | ON 22°C
41330~1700 | ON | 22°C | ON 22°C | ON 22°C
517:00~22:00 | ON | 24°C | ON 24°C | ON 24°C
62200~0600| ON | 24°C [ ON | 24°C | ON 24°C

BpemeHHas 30Ha

S: Cratyc; N: 3apaHHan Temnepartypa

3ameyaHua:

[apameTpbl MOXHO M3MEHATL TONbKO KOTfa OHW MUTaIOT.
Koraa spema Havana MuraeT, eCTb BO3MOXHOCTb U3MEHUTL ero ¢
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NMOMOLLbIO KHOMOK + ¥ —. BeibpaHHOE Bpems ABNAETCA Hauanom
TeKyLLe BPeMEHHOI 30Hbl M KOHLIOM NOCeAHEN.

Koraa muraet ctatyc ON/OFF, MOXHO M3MEHUTb €ro C MOMOLLbIO
KHOMOK + 1 —. INpw Bbibope nosuumn ON, KOMaHANKOHTpONNep
HauHeT paboTaTb B BbIGPaHHOM pexume. Npy Bbibope nosunumn
OFF, KOMaHLOKOHTPONNEP HE BKIIOUMTCA.

Korga muraet 3aiaHHbI NapameTp, MOXKHO U3MEHWTb ero

C MOMOLLBIO KHOMOK + 11 —. [1apameTp MOXKHO U3MEHUTb

[naxe korpa BbibpaH ctatyc OFF. MNapameTp cTaHeT

AKTMBHbIM B MOMEHT nepeknioyeHuns ctatyca Ha ON. OgHako
cnefyioulan BpemeHHas 30Ha byaeT paboTaTtb B COOTBETCTBUM
C NPOrpaMMVpPyeMbIM aBTOMATUUECKMM PEXMMOM

Mpumep:

[1nA Toro, YTobbl BBECTV HACTPOWKM NPOrPaMMIPYEMOro
aBTOMATMUYECKOTO PEXMMA, HAXXMIUTE N NPUAEPXKITE KHOMKY
FAN B TeueHme 3 cekyHa. Koraa HauHeT MuraTb Bpems, NoABUTCA
BO3MOXKHOCTb YCTAHOBKM BPEMEHHEX 30H C MOHeeNbHUKa

no NATHMLY. epByto 30Hy cneayeT ycTanHosWTb Ha 06:00 (uTo
aBTOMATWUECKM ByneT KOHLOM 6 BDEMEHHOM 30HbI). 3aTem
HaxkmmTe KHormKy FAN, Bbibepute ON ¢ nomoulbto + 1 —. Eule

pa3 HaxxmuTe FAN v € MOMOLLbIO + 1 — YCTaHOBWTE TeMnepaTypy
26°C.

Haxxmute kHomky FAN, 4To6bl HauaTb HaCTPOWKIM BTOPOA 30HbI

B8 08:00 (uTO aBTOMATMYECKM ByaAeT KOHLOM 1 30HbI). 3aTem
HaxkmuTe KHomKy FAN, ¢ nomoLbio + 1 — Beibepute ON, HaxmmTe
FAN ele pa3 ans Toro, utobbl YCTaHOBUTL TemnepaTypy Ha 24°C.
HaxmuTe elle pas kHonky FAN 1 nosTopwvTe npefbiayuine warn,
YTOObI YCTAHOBUTL OCTa/IbHbBIE BPEMEHHBIE 30HbI.

[ocne Toro, Tak yCTaHOBUTE 6 30H [N1A KaxA0ro 13 AHEN,
HaxkmmTe FAN, uTo6bl nepelTu K cyb66oTe. Nocne yCcTaHOBKM 30H
ansa cy660Thl, HaxxmuTe FAN, UTOBb NEpeiTy K BOCKPECeHbIo
Korza 3akoHu1Te HaCTPOVIKK, HaxxmuTe KHomnky FAN nam
NOAOXANTE 5 CEKyHT UTOObI NPUHATL M3MEHEHWA.
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YCTAHOBKA

BHUMAHMUE!

Meped  Hayanom  Kakmx-nMbo  paboT  no  ycTaHOBKe
KOMaHAOKOHTpONepa HeobXoAMMO OTKIIIOUMTb INEKTPUYeCKoe
nuTaHve. KoMnaHAoKOHTponnep cieayeT yCTaHOBUTb Ha BbiCOTe
1,5M, B MecTe C xOpolwei UMpKynauven BoO3Ayxa, Aaneko ot
MCTOYHWKOB Temla 1 Xonoga.

PYCCKM

7.1 HacTteHHas ycTaHOBKa

1. CHUMMTE KPBILLIKY KOMaHAOKOHTpOMEpa.

2. [pyKpenuTe KPbILKY KOMAaHAOKOHTPOIEPa K CTEHE C MOMOLLbIO
OTBEPTKM.

3. [NpyKpenuTe KOMaHAOKOHTPOSNEP K KPbILLKE.

wwuw.flowair.com 43



HMI PYKOBOACTBO NOAb30BATENA HMI PYKOBOACTBO MOAb30BATENA

8. CXEMA NOAKAKYEHNA 9. KOMMYHUKAUWA C BMS

BHUMAHVE! Eggﬁfﬂri?@wxzz\xﬁgﬁmb annapart K cucteme BMS. Anpeca
OMACHOCTb MOPAXEHWA SNEKTPUHECKM TOKOM. OTkntounte Y ’ ’ '

MCTOYHUK NWUTaHWA Nepes Hauyanom Kakux—nmbo paboT CBA3aHHbIX
C noaknoveHnem HMI.

KoMMyHMKaLMOHHbIe NapameTpbl:

Dusnyeckuin yposeHb RS485
=
IMpoTokon MODBUS-RTU S
Bce npoBofa criefyeT 06xKaTb MeTa/INUECKIM HAKOHEUHVIKOM. S
Pa3mepbl NPOBOAOB A0MKHbI 6biTb MOA06PaHbI TPOEKTVPOBLLUKOM. CKopocTb nepeaayn faxHbix [6um/c] 2400 2
MuHUManbHbI pasmep nposoga: OMY MuH 2 x 1 mm?. KOHTPOSIb YeTHOCTH 6UT YETHOCTM
3aKpoliTe KPbILLKY Nepes 3anyCcKom. QU0 611708 AarHbix 3
Yncno 6utos cTona 1

—N

BeHTtunATop BHewHm NTC

7 (onumnoHanbHO)
2308/507y 5
N i 5 RS485
A+ B/-

T121314]5]6|7]18]9 (10

44 wwuw.flowair.com wwuw.flowair.com 45



HMI PYKOBOACTBO NOAb30BATENA

10. AEKANAPAUMA O COOTBETCTBUN

FLOWAIR GEOGOWSKI | BRZEZINISKI SP.J.
Odwc: yn. Chwaszczyriska 151E, 81-571 [abiHA
fOpwanyecknit agpec: yn. Amona 84; 81-601 IfibiHA

Ten. (058) 669 82 20
Ten./dakc: (058) 627 57 21
3. nouta: info@flowair.pl
wwwi.flowair.pl

Jeknapauus o COOTBETCTBUM

KomnaHna FLOWAIR = 3asBnAet, 4To  KomaHfokoHTponnep  HMI
NPOU3BOANTCA COrnacHo TpeboBaHMAM cnefytowmnx  EBponeickmx
JnpekTns:

2006/95/WE — H3KOBONBTHbIE 3NEKTPUUECKIME TOBAPDI
2004/108/WE — 3neKTpOoMarHUTHOM COBMECTUMOCTM

ncnefyrownmMm CtaHaapTamm:

PN-EN 62233:2008

PN-EN 60335-1:2012
PN-EN 55014-1:2012
PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 61000-3-3:2013-10
PN-EN 55014-2:2015-06

CE: 15

[abiHA, 01.09.2015
MeHemxep otaena R&D
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