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This documentation contains key information for HMI controller safety electrical connection and
configuration guidelines.

For your safety it is rec ded to comp ive study HMI manual, before any
operations related to electrical connection.

Itis suggested to keep this HMI manual for later use.

The manufacturer reserves the right to make revisions and changes in the operation manual at any
time and without notice, and also to make changes in the device without influencing its operation.

FLOWAIR declares that the security of the device's connection to the Wi-Fi network and the Tuya app,
including the configuration and management of wireless network security (e.g., passwords, encryption,
network segmentation), as well as the installation and activation of software updates, remain the sole
responsibility of the end user.

FLOWAIR shall not be liable for any damage, disruption to the operation of the device, loss of data, or
privacy violations that may result from improper network security or management by the user, nor for the
consequences of unauthorized access by third parties.

Itis recommended to use strong, unique passwords, create separate networks for smart business
devices or BMS systems, and regularly update the software in accordance with the official
recommendations of the software manufacturer.
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1. GENERAL DESCRIPTION

+ HMI controller is compatible with LEO type water heaters.

+ Automatic or manual 3-step fan speed adjustment.

+Control room temperature (by opening/closing the valve, or by
adjusting air volume automatically).

+ Antifreeze mode - protection against dropping room temperature
below critical level.

+ HMI controls up to 6 LEO — type units (it is required to use RX signal
distributor while connecting more than one unit).

+ Possibility to connect external NTC temperature sensor.

2. TECHNICAL DATA

Power supply 230VAC/50Hz
Regulation Panel buttons / LCD display
Setpoint range +5++40°C

Speed of the fan control range 3 steps

Storage conditions temperature | =10 + +60°C

Ambient temperature range 0++50°C
Temperature sensor Built—in internal/
external NTC (option)
IP 20
Montage surface
Casing ABS & Acrylic material
Weekly programmer ON: 5d+2d, OFF
Rated switching power 830 W (single—phase motor)




2.1 Dimensions
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3. HMI PANEL

3.1 Buttons description

. Mode changing button

. Changing the fan speed button

. Power ON/OFF button

. Temprature up button (or parameters setting)

. Temprature down button (or parameters setting)
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3.2 Main screen
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Fan Speed: LOW, MED, HI and AUTO

ROOM TEMP. or NTC EXTERNAL SENSOR TEMP.
(measured temperature)

SET TEMP. (desired temperature)

Cooling Mode

Heating Mode

Weekday

Clock

Buttons Lock

ON/OFF Status of time zones

. Automatic programable mode
. Manual mode

. 6 Time Zones for each day

. Anti-freeze indication

. Ventilation Mode

. Wi-fi connected

. Data transmitting

. Dry contact activated



4. FUNCTIONS AND MODES

4.1 Function modes

ENGLISH

MANUAL MODE — Fan is operating with chosen speed (LOW, MED or
HI). There are three additional modes: Heating, Cooling and Ventilation.
According to set temperature, valve is opened/closed.

AUTOMATIC MODE - air volume V is regulated automatically
depending on differential between pre—set Set Temperature (3) and
measured Room Temperature (2) (there is no possibility to change fan
speed manually). In this mode there is possibility to resign from the
valve, heating source will control flow and proper temperature of
water.

4.2 Fan function
To choose fan function see point 5.1.

Continuous — after reaching pre—set temperature (3) valve is closed,
fan operating with:

MANUAL MODE - pre set speed (1)

AUTO MODE - low speed

Thermostatic — after reaching pre-set temperature (3) valve is closed,
fan stops operating.

4.3 Working mode

Heating — valve is open and fan is on when Room Temp. < Set Temp.
Cooling — valve is open and fan is on when Room Temp. > Set Temp.
Ventilation — fan is turned ON and operate with pre—set V.



4.4 Temperature sensor
To choose sensor see point 5.1.
Internal — room temperature is measured by built-in sensor.

External — room temperature measured by external sensor NTC
(optional). It is possible to connect one external NTC sensor to one HMI.

NOTE!
Alarm will appear if there is error with internal or external
temperature sensor: EO.

4.5 Antifreeze
When external sensor or internal sensor detect temperature below 5°C

(default setting), valve and fan is about to open immediately even if the
thermostat is set on OFF status.

5. SETTINGS MENU

5.1 Parameters setting

+ When HMI is switched off, press and hold MODE for 3 seconds.
+ To change option use MODE button.
+ Tochange value use +/- buttons.



Menu . T
setting Option Value %
1 Temperature -9°C ~+9°C &
calibration
2 EEPROM 0: Non-Memorized
1: Memorized
3 Fan status C1: Thermostatic mode
C2: Continuous mode
4 Temperature 0: Internal Sensor
sensor 1: External Sensor NTC
5 Antifreeze 0: Off
1:0n
6 Antifreeze +5°C ~ +15°C
7 Dry contact 0: Disable. 1:Enable
8 Dry contact 0: Normally Close(default)
1: Normally Open
9 Modbus Function | 0: Disable

1: Enable (enabling settings for
points 10,11,12)

10

Baud Rate

0: 2400 bps
1: 9600 bps
2: 19200 bps
3: 38400 bps

1"

Parity

0: None
1: Odd
2: Even

12

Modbus ID setting

1~247( 01~F7)

5.2 Button lock/unlock

To LOCK all buttons press and hold + and then — buttons for
5 seconds.
To UNLOCK all buttons press and hold + and then — buttons for
5 seconds.



5.3 Clock setting

+ When HMI controller is turned off, press and hold FAN button for
3 seconds and enter into time clock setting.

+ Option sequence as follows: hour, minute weekday.

+ To change option use FAN button.

+ To change value use + and - buttons.

5.4 Dry contact

+ When Normally Close (Parameter 8) is selected. The dry contact
(terminal 11&12) is closed, the valve and fan is working normally.

+ When Normally Open (Parameter 8) is selected. The dry contact
(terminal 11&12) is opened, the valve and fan do not work.
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6. PROGRAMMING

6.1 Setting mode

Push shortly MODE button (15) to select Manual Mode
and Programmable Mode.

Push MODE button (15) for 3 seconds and select Cooling Mode,
Heating Mode or Ventilation Mode.

6.2 Setting fan speed

Push shortly FAN button (16) to select the fan speed: LOW, MEDIUM,
HIGH, AUTO.

6.3 Programming weekly programmer

Push and hold FAN button for 3 seconds and program time, setpoints
and time zones accordingly.

Monday to Friday
1st time setting (Hour and Minute), 1st time zone ON or OFF, 1st
setpoint setting......... 6th time setting (Hour and Minute), 1st time

zone ON or OFF, 6th setpoint setting.

Saturday
1st time setting(Hour and Minute), 1st time zone ON or OFF, 1st
setpoint setting.......... 6th time setting(Hour and Minute), 1st time

zone ON or OFF, 6th setpoint setting.

Sunday
1st time setting(Hour and Minute), 1st time zone ON or OFF, 1st
setpoint setting.......... 6th time setting(Hour and Minute), 1st time

zone ON or OFF, 6th setpoint setting.
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+ Example settings

Weekday
Mon ~ Fri Sat. Sun.

S1 82 S1 82 S1 82

Time Zone

106:00~08:00 | ON | 26°C | ON | 26°C | ON | 26°C

208:00~11:30 | ON | 24°C [ ON | 24°C | ON | 24°C

311:30~1330| ON | 22°C | ON | 22°C | ON | 22°C

413:30~17.00 | ON | 22°C | ON | 22°C | ON | 22°C

517:00~22:00 | ON | 24°C [ ON | 24°C | ON | 24°C

622:00~06:00 | ON | 24°C | ON | 24°C | ON | 24°C

S1: Status; S2: Setpoint

Remarks

During setting, displays can be set while they are flickering.
When the beginning time is flickering, it is able to be set

(10 mins each step) via scrolling + — buttons. The time setting
is the beginning of current time zone, also the end time of last
time zone.

When ON/OFF is flickering, it is able to be set via scrolling + —
buttons. When status is ON, thermostat will run according to
setpoint; when status is OFF, thermostat will be switch off
When the setpoint is flickering, it is able to be set via

scrolling + — buttons. Even choosing OFF status, setpoint is able
to set. And this setpoint will be the working if someone switch
thermostat ON manually this time; however in next time zone,
it will run according to automatic programmable setting.
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+ Example

+  As ex-factory setting, press FAN button for 3 sec and enter into
programmable setting; from Mon to Fri display on the left top
of LCD; the time is flickering, and the beginning time of 1st
time zone we should enter 06:00( also it is ending time of 6th
time zone); then press FAN again, to choose ON by scrolling
+—; Continually press FAN again, to set 26°C by scrolling + —
buttons.

+ Press FAN again, to set the beginning time of 2nd time zone
at 08:00 (also it is the ending time of 1st time zone); then press
FAN again, to choose ON by scrolling + — ; continually press
again, to set 24°C by scrolling + — buttons

+  Press FAN again and follow the same steps to set time zones
from 3rd to 6th time, 22:00 is the beginning time of 6th time
zone, also the ending time of 5th time zone.

+ After 6 time zones for Mon to Fri are done, keep pressing FAN
again and move to Sat. to set data by same steps; press FAN
again and move to Sun. to set data by same steps.

+ After all settings are done, please press FAN or wait for
5 seconds to confirm settings.

7. INSTALLATION

NOTE!

Mind to disconnect HMI panel before starting work. Control panel
should be installed on height 1,5m in place where is proper air
circulation, away from heat/cold source.

ENGLISH
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7.1 Wall-mounting

1st  Take off the baseplate from controller.
2nd  Fix the baseplate using screwdriver on wall.
3rd Insertand clip the display unit on baseplate.

8. WIRING DIAGRAM

WARNING!

RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power supply before
making any electrical connections. Contact with components
carrying hazardous voltage can cause electrical shock and may
result in severe personal injury or death.
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+ Wires must be finished with cord end terminals.
+  Wires size should be chosen by the designer.
+ Dimension of supplying wire is min. OMY 2 x 1 mm?2.

—N
externa NTC
(optional)
230V/50Hz [ s
N L @ [—g] RS485 Door Switch
A+ B- Dry Contact
led| Lo

Hi| M .—[
|1]2]|3[4|5]|6[7]8]9][10)1112

9. BMS COMMUNICATION

The controller allows to connect to BMS. Register addresses are
available on www.flowair.com.

Communicatio parameters:

Physical layer RS485
Protokol MODBUS-RTU
Transmission speed [bps] 2400/9600/19200/38400
Parity None
Data bits count 8
Stop bits count 1
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10. WI-FI CONNECTION

1. Download the app to your phone to manage the
controller:

10S Android
Enable Wi-Fi and Bluetooth on your phone

Turn off the HMI controller, then hold down the +
button twice for 5 seconds until SA message
appears.

SR

4. Atfter logging in to the app, follow the instructions
below:

16
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11. DECLARATION OF CONFORMITY

FLOWAIR SP. Z.0.0.
Headquarter: ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia
e—mail: info@flowair.pl

www.flowair.pl

Declaration of conformity

FLOWAIR hereby confirms that room thermostat HMI was produced
in
accordance to the following Europeans Directives:

Radio Equipment Directive (RED 2014/53/UE)
RoHS Il Directive (2011/65/UE)

Low Voltage Directive (LVD, np. 2014/35/UE)
EMC Directive (EMC, np. 2014/30/UE)

and harmonized with below directives norms:

EN 60335-1:2012+A11:2014+AAA13:2017
+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 62233:2008

ENIEC 55014-01:2021

EN IEC 55014-02:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 60730-2-9:2019+A2 2020
EN 60730-1:2016+ AA1:2019 +A2:2022

ENIEC62311:2020
ETSIEN 301 489-1V2.2.3
ETSIEN 301 489-3V2.3.2
ETSIEN 489-17 V3.2.4
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ETSIEN 300 328 V2.2.2
ETSIEN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1

Gdynia, 01.06.2025
Business Development Manager

/éaa'y'g_/)an«a/&b'

Gdynia, 01.12.2025
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Niniejsza dokumentacja zawiera kluczowe informacje dla bezpiecznego podtgczenia elektrycznego
oraz Owki ke i i sterownika HMI.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych
z podiaczeniem elektrycznym sterownika, zaleca sie¢ kompleksowe przestudiowanie
instrukcji obstugi.

Sugeruje sie zachowanie niniejszej instrukcji obstugi w celu umozliwienia ponownego uzycia
w pdzniejszym terminie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w instrukcji obstugi
w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a takze zmian w urzadzeniu nie wplywajacych na jego
dziatanie.

FLOWAIR o$wiadcza, ze bezpieczenstwo potgczenia urzadzenia z siecig Wi-Fi i aplikacja
Tuya, w tym konfiguracja i zarzgdzanie zabezpieczeniami sieci bezprzewodowej (np. hasta,
szyfrowanie, segmentacja sieci), a takze instalacja i aktywacja aktualizacji oprogramowania,
pozostajg wylaczng odpowiedzialnoscig uzytkownika koncowego.

FLOWAIR nie ponosi odpowiedzialnosci za jaki iek szkody, zaktécenia w dziataniu
urzadzenia, utrate danych ani naruszenia prywatnosci, ktére mogg wynikac¢ z niewtasciwego
zabezpieczenia lub zarzadzania siecig przez uzytkownika, ani za konsekwencje
nieautoryzowanego dostgpu oséb trzecich.

Zaleca sig stosowanie silnych, unikalnych haset, tworzenie oddzielnych sieci dla

inteligentnych urzadzen biznesowych lub systeméw BMS oraz regularng aktualizacje
oprogramowania zgodnie z oficjalnymi zaleceniami producenta oprogramowania.
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Sterownik HMI jest kompatybilny z wodnymi nagrzewnicami

LEOFBV.

Umozliwia 3—stopniowa nastawa predkosci obrotowej wentylatora.
Kontrola temperatury w pomieszczeniu (poprzez otwieranie/za-

POLSKI

mykanie zaworu, albo automatyczng nastawe predkosci obrotowej

wentylatora V).

Antifreeze — zapobiega nadmiernemu spadkowi temperatury

w pomieszczeniu.

HMI moze moze obstuzy¢ do 6 urzadzen LEO FB V (wymagane jest
uzycie rozdzielacza sygnatu RX w przypadku podtaczenia wigcej niz

jednego urzadzenia).

Mozliwos$¢ podigczenia zewnetrznego czujnika temperatury NTC.

2. DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230VAC/50Hz

Panel panel z przyciskami/
wyswietlacz LCD

Zakres regulacji temperatury +5 ++40°C

Zakres regulacji obrotow 3 stopnie

Zakres temperatury pracy -10 + +60°C

Temperatura przechowywania 0++50°C

Czujnik temperatury wbudowany/
zewnetrzny NTC (opcja)

P 20

Montaz natynkowy

Obudowa ABS & Akryl

Programator tygodniowy ON: 5 dni+2 dni, OFF.

Znamionowa moc obcigzenia 830 W (silnik jednofazowy)
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2.1 Wymiary

| MODE
= +
FAN g
T o
36,5 J 138
3.1 Opis przyciskow
:
)
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Przycisk zmiany trybu pracy

Przycisk zmiany predkosci wentylatora

Przycisk ON/OFF

Zwiekszanie wartosci edytowanego parametru
Zmniejszanie wartosci edytowanego parametru
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3.2 Ekran gtéwny

PN WN

?@P@P@

© QOO

1 MON TUE WED THUR FRI SAT suul Jan‘n
uu

— 5 S HD () DT & —
-, - °C -, - °t
o 00 oo JL ;
2 b LA.D LS

» O 0L Tl Ehi

e

ok Bk @ -

® OO @

é@éé

’

Predkos¢ wentylatora: NISKA, SREDNIA, WYSOKA oraz AUTO

ROOM TEMP. (mierzona temperatura)
SET TEMP. (temperatura zadana)
Sposéb pracy: chiodzenie

Sposéb pracy: grzanie

Dzien tygodnia

Zegar

Blokada ekranu

Status nastawy stref czasowych

. Tryb programowalny automatyczny

. Tryb reczny

. Strefy czasowe

. Sygnalizacja wigczenia zabezpieczenia antifreeze
. Sposdb pracy: wentylacja

. Wi-fi potaczenie

. Wymiana danych z aplikacjg

. Styk kontaktu drzwiowego aktywowany (konfiguracja dziat 5)

23
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4. FUNKCIE T TRYBY

4.1 Tryby pracy

TRYB RECZNY — Wentylator pracuje na zadanej predkosci (NISKA,
SREDNIA lub WYSOKA). Dodatkowe sposoby pracy: grzanie, chiodzenie
oraz wentylacja. W zalezno$ci od ustawionej temperatury, zawor jest
otwarty/zamkniety.

TRYB AUTOMATYCZNY - bieg wentylatora jest nastawiany
automatycznie w zaleznosci od réznicy temperatury nastawionej
(3) i temperatury zmierzonej (2) (nie ma mozliwosci recznej zmiany
predkosci obrotowej wentylatora). W przypadku tego trybu mozliwe
jest zrezygnowanie z zaworow, zrodto ciepta bedzie kontrolowac
przeptyw oraz temperature wody.

4.2 Funkcje pracy

Wybér funkcji pracy zobacz punkt 5.1.

Ciagta — po osiggnieciu ustawionej temperatury (3) zawér jest
zamykany, wentylator pracuje:

TRYB RECZNY - na wczesniej ustawionym biegu (1)

TRYB AUTOMATYCZNY - na najnizszym biegu

Termostatyczna — po osiggnigciu wczesniej ustawionej temperatury
(3) zawor jest zamykany, wentylator zatrzymuije sie.
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4.3 Sposoéb pracy

Grzanie — zawdr jest otwarty, wentylator wigczony podczas gdy
temperatura wewnatrz pomieszczenia < temperatura zadana.
Chiodzenie — zawdr jest otwarty, wentylator wigczony podczas gdy
temperatura wewnatrz pomieszczenia > temperatura zadana.
Wentylacja — wentylator jest wigczony i pracuje na wczesniej
ustawionym biegu.

4.4 Czujnik temperatury
Wybdr czujnika, zobacz punkt 5.1.

Wewnetrzny — temperatura w pomieszczeniu jest mierzona przez
wbudowany w sterowniku czujnik temperatury.

Nascienny — temperatura w pomieszczeniu jest mierzona przez
nascienny czujnik temperatury NTC (opcjonalny). Do jednego
sterownika HMI mozliwe jest podigczenie jednego czujnika NTC.

UWAGA!
Jesli pojawi sie problem z czujnikiem temperatury wyswietlony
zostanie komunikat o btedzie: EO.

4.5 Zabezpieczenie antifreeze

W przypadku gdy wewnetrzny lub nascienny czujnik NTC wykryje
spadek temperatury ponizej 5°C (warto$¢ domysina), natychmiastowo
otwiera si¢ zawdr oraz uruchamia si¢ wentylator, nawet jezeli sterownik
jestwylgczony.

25
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5.1 Ustawienie parametrow

Gdy sterownik jest wytaczony przytrzymac¢ przyciski MODE przez
3 sekundy.
W celu zmiany opcji uzyé przycisku MODE.

W celu zmiany wartosci uzyé przyciskdw +/-.

Nastawa Opcja Wartos¢
menu
1 Kalibracja -9°C~+9°C
temperatury
2 EPROM 0: Niezapisane
1: Zapisane
3 Funkcje pracy C1: Tryb pracy
termostatyczny C2: Tryb
pracy ciagty
4 Czujnik temperatury | 0: Czujnik wewnetrzny
1: Zewngtrzny NTC
5 Antifreeze 0: Off
1:On
6 Zakres nastawy +5°C ~ +10°C
Antifreeze
7 Styk ) 0: Nieaktywne
bezpotencjatowy 1: Aktywne
8 Styk 0: Normalnie zamkniety
bepotencjalowy | 4. Nomlanie otwarty
9 Funkcja Modbus 0: Niekatywny
1: Aktywny
10 Baud Rate 0: 2400 bps
1: 9600 bps
2: 19200 bps
3: 38400 bps
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1 Parzystos¢ 0:None
1: Odd
2. Even
12 Modbus ID 1~247 (01~F7)

POLSKI

5.2 Blokada przyciskow

W celu ZABLOKOWANIA wszystkich przyciskow nacisna¢ przycisk +
nastepnie — i przytrzymac oba przez 5 sekund.
W celu ODBLOKOWANIA wszystkich przyciskéw nacisna¢ przycisk +
nastepnie — i przytrzymac oba przez 5 sekund.

5.3 Ustawienia zegara

Gdy sterownik HMI jest wytaczony, nacisng¢ i przytrzymaé przycisk
FAN przez 3 sekund nastgpnie wprowadzi¢ ustawienia zegara.
Kolejno$¢ opcji jest nastgpujgca: godzina / minuta / dzien tygodnia.
W celu zmiany opcji nacisng¢ przycisk FAN.

W celu zmiany wartosci uzy¢ przyciskéw + oraz —.

5.4 Styk bezpotencjatlowy

W przypadku wybrania opcji Normalnie Zamkniety (parametr 8). Styk
bezpotencjatowy (zaciski 11 i 12) jest zamkniety, zawdr i wentylator
dziatajg normalnie

W przypadku wybrania opcji Normalnie Otwarty (parametr 8). Styk
bezpotencjatowy (zaciski 11 i 12) jest otwarty, zawdr i wentylator

nie dziataja.
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6. PROGRAMOWANIE

6.1 Ustawienia trybu pracy

Nacisna¢ krétko przycisk MODE (15) w celu wyboru trybu: tryb reczny
lub programowalny.

Nacisna¢ przycisk MODE (15) przez 3 sekundy w celu wyboru
sposobu pracy: grzanie, chtodzenie, wentylacja.

6.2 Ustawienia predkosci wentylatora

Nacisng¢ krotko przycisk FAN (16) w celu wybrania predkosci
obrotowej wentylatora: NISKA, SREDNIA, WYSOKA, AUTO.

6.3 Programator tygodniowy

Nacisna¢ i przytrzyma¢ przycisk FAN przez 3 sekundy w celu
rozpoczecznia programowania programatora

Poniedziatek - Pigtek

Nastawa czasu pierwszej strefy (godzina i minuta) —> FAN —>
Nastawa statusu pierwszej strefy (ON / OFF) —> FAN —> Nastawa
temp. pierwszej strefy —> FAN —> przejscie do kolejnej strefy....
Nastawa czasu szdstej strefy (godzina i minuta) —> FAN-> Nastawa
statusu szostej strefy (ON / OFF) —> FAN—> Nastawa temp. szdstej
strefy.

28



Sobota

Nastawa czasu pierwszej strefy (godzina i minuta) —> FAN —>
Nastawa statusu pierwszej strefy (ON / OFF) —> FAN —> Nastawa
temp. pierwszej strefy —> FAN —> przejscie do kolejnej strefy....
Nastawa czasu széstej strefy (godzina i minuta) —> FAN-> Nastawa
statusu szostej strefy (ON / OFF) —> FAN—> Nastawa temp. szdstej
strefy.

Niedziela

Nastawa czasu pierwszej strefy (godzina i minuta) —> FAN —>
Nastawa statusu pierwszej strefy (ON / OFF) —> FAN —> Nastawa
temp. pierwszej strefy —> FAN —> przejécie do kolejnej strefy....
Nastawa czasu szdstej strefy (godzina i minuta) —> FAN-> Nastawa
statusu szostej strefy (ON / OFF) —> FAN-> Nastawa temp. szostej
strefy.

Przyktadowe ustawienia

Dzien tygodnia

Pon. ~ Pigtek Sobota Niedziela

S N S N S N

106:00~08:00| ON | 26°C | ON | 26°C | ON | 26°C

208:00~11:30 | ON | 24°C | ON | 24°C | ON | 24°C

311:30~13:30 | ON | 22°C [ ON | 22°C | ON | 22°C

413:30~17.00 | ON | 22°C | ON | 22°C | ON | 22°C

517:00~22:00| ON | 24°C [ ON | 24°C | ON | 24°C

Strefa czasowa

622:00~06:00 | ON | 24°C | ON | 24°C | ON | 24°C

S: Status; N: Nastawa temperatury

Uwagi

+ W ustawieniach, zmianie podlegaja pozycje migajace.
+ Gdy czas rozpoczecia miga, mozliwa jest jego edycja (w krokach
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co 10 min.) za pomoca przyciskow +/—. Ustawiony czas jest
poczatkiem aktualnej strefy czasowej oraz koricem ostatniej
strefy czasowe;j.

Gdy status ON/OFF miga, mozliwa jest jego edycja za pomocg
przyciskoéw +/—. Gdy wybrana jest pozycja ON, sterownik
zacznie pracowaé zgodnie wybrang nastawa. Gdy wybrana jest
pozycja OFF, sterownik nie uruchomi sie.

Gdy nastawa miga, mozliwa jest jej edycja za pomoca
przyciskow +/—. Nawet gdy wybrany jest status OFF,
mozliwe jest ustawienie nastawy. Nastawa ta bedzie
aktywna w momencie, kiedy status zostanie manualnie
ustawiony na pozycje ON; jednakze nastepna strefa czasowa
bedzie juz pracowata zgodnie z trybem programowalnym
automatycznym.

+ Przyktad

By wejs¢ do ustawien trybu programowalnego
automatycznego nalezy przytrzymac przycisk FAN przez

3 sekundy. Czas zacznie miga¢ i mozliwa stanie sie nastawa
programatora dla dni Mon—Fri (pon. — piat.). Czas poczatkowy
1. strefy czasowej nastawi¢ na 06:00 (bgdzie to zarazem czas
koncowy 6. strefy czasowej). Nastepnie ponownie wcisngé
przycisk FAN i wybra¢ pozycje ON za pomocg przycisku +.
Naciskajac przycisk FAN przej$¢ do nastawy temperatury i za
pomoca przycisku + ustawi¢ 26°C.

Wecisng¢ przycisk FAN ponownie, by ustawi¢ czas rozpoczecia
2. strefy czasowej na godzing 08:00 (bedzie to zarazem czas
koncowy 1. strefy czasowej). Nastepnie ponownie wcisngé
przycisk FAN i wybra¢ pozycje ON za pomocg przycisku +.
Naciskajac przycisk FAN przej$¢ do nastawy temperatury

i za pomoca przycisku + ustawi¢ 24°C.

Naciskajac przycisk FAN, powtérzy¢ poprzednie kroki

w celu ustawienia stref czasowych 3-6. (22:00 jest czasem
poczatkowym 6. strefy czasowej oraz koficem 5. strefy
czasowej).

30



+ Jesli juz 6 stref czasowych dla Mon.—Fri (pon. — piat.). jest juz
ustawionych nalezy uzy¢ przycisku FAN, by przej$¢ do ustawien
stref czasowych Sat. (Sob.) by dokona¢ ustawien analogicznie
jak w poprzednich punktach. Nastepnie nalezy uzy¢ przycisku
FAN, by przej$¢ do ustawien stref czasowych Sun (Niedz.) by
dokonac¢ ustawien analogicznie jak w poprzednich punktach.

+  Po zakonczeniu ustawien nalezy przycisng¢ przycisk FAN badz
poczekac 5 sekund w celu zaakceptowania ustawien.

7. INSTALACIA

WAZNE!

Nalezy pamigta¢ o roztgczeniu sterownika HMI przed
przystapieniem do czynno$ci instalacyjnych. Sterownik powinien
by¢ zamontowany na wysokosci ok. 1,5m nad ziemig w miejscu
o dobrej cyrkulacji powietrza. Nie nalezy umieszcza¢ go przy
zrodtach ciepta, oswietleniu, nawiewnikach, otworach okiennych
i drzwiowych itp.
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7.1 Montaz

Etapy montazu:

1. Zdja¢ pokrywe ze sterownika.
2. Przykreci¢ pokrywe do powierzchni plaskiej.
3. Przytwierdzi¢ sterownik do przykreconej pokrywy.

8. SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

UWAGA!

RYZYKO PORAZENIA PRADEM. Odtgczyé zrédto zasilania przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z podigczeniami
elektrycznymi dotyczacymi sterownika HMI.
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Wszystkie przewody muszg by¢ zakonczone tulejami izolowanymi,

+  Grubosci przewodéw powinny by¢ dobrane przez projektanta,
+ Przewdd zasilajgcy: OMY min. 2 x 1 mm?.

230V/50Hz @

N L

Lo.

Przed uruchomieniem nalezy sie upewni¢, ze pokrywa sterownika
jest szczelnie zamknieta.

—N
externa NTC
(optional)
[§:| RS485 Door Switch
A+ B- Dry Contact

Hi| Med.
[1[2]3]4

1
|5]6]7]8]9][1011]12

9. KOMUNIKACIA BMS

Sterownik umozliwig podtgczenie do systemu BMS. Adresy rejestru
dostepne sa na stronie www.flowair.com.

Parametry komunikacyjne:

Warstwa fizyczna RS485
Protokét MODBUS-RTU
Predko$¢ transmisji [bps] 2400/9600/19200/38400
Parzysto$é None
Liczba bitéw danych 8
Liczba bitdw stopu 1
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http://www.flowair.com/

10. POLACZENIE Z WI-FI

1. Pobierz aplikacje na telefon do zarzadzania
sterownikiem:

s
e
A o o
R
[t
10S Android
Witacz w telefonie funkcje Wi-fi oraz Bluetooth

Wytgcz sterownik HMI, a nastepnie przytrzymaj
przycisk + przez 5 sekund, nastepnie pus¢ i
ponownie przytrzymaj + do momentu pojawienia sie
komunikatu SA

SR

4.  Po zalogowaniu do podgzaj zgodnie z krokami
przedstawionymi w aplikacji, szczegoty:

2k
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10. DEKLARACJA ZGOD

FLOWAIR Sp.Z.0.0.
Siedziba: ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia
e-mail: info@flowair.pl

www.flowair.pl

OSCI

POLSKI

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym deklarujemy, iz sterownik HMI zostat wyprodukowany
zgodnie z wymaganiami nastgpujacych Dyrektyw Unii Europejskiej:

Dyrektywa RED (RED 2014/53/UE)

Dyrektywa RoHS Il (2011/65/UE)

Niskonapieciowe wyroby elektryczne (LVD, np. 2014/35/UE)
Kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC, np. 2014/30/UE)

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014+AAA13:2017
+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 62233:2008

EN IEC 55014-01:2021

EN IEC 55014-02:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 60730-2-9:2019+A2 2020
EN 60730-1:2016+ AA1:2019 +A2:2022

EN IEC 62311:2020
ETSIEN 301 489-1V2.2.3

ETSIEN 301 489-3V2.3.2
ETSIEN 489-17 V3.2.4
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ETSIEN 300 328 V2.2.2
ETSIEN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1

Gdynia, 01.06.2025
Business Development Manager

/ma7;Dawkb'
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[llaHHasi JOKyMeHTaLms BaXHYIO o no, W KOHdUrypaLm
komaHgokoHTpornnepa HMI

A Bawwei 6esonacHoCT <] b AaHHYIO
!
nepea noA

F COXPaHUTb HMI gns MCTIOMNb30BaHNS.

PYCCKUM

[Mpou3goavTenk OCTABMSET 3a COBOM NPaBO BHOCUTL U3MEHEHMS B KOHCTPYKLMIO U3AENWsi He
YXYAWAOLIMX IKCNNYaTALVOHHBIX XapaKTepucTUK 6ea 0 YBE/IOMNEHMS.

FLOWAIR 3asBnsieT, 4to 6e30nacHOCTb NoAkntoyeHns ycTpoicTsea k cetn Wi-Fi n
npunoxexuto Tuya, BKrlo4asi HAacTPOIIKy U yrpaBrneHre 6e30NacHOCTbI0 GecrpoBoaHO CeTh
(Hanpumep, Napony, W1dpPoBaHNe, CerMeHTaLNs CeTH), a Takke YCTaHOBKY U akTUBaLMIo
0GHOBIIEHNIA NPOrPaMMHOTO 0GECNEeYeHMs, OCTAKTCS UCKIIOUNTENBHOM OTBETCTBEHHOCTBIO
KOHEYHOrO NoMnb3oBaTens.

FLOWAIR He HeceT 0TBETCTBEHHOCTU 3a nio6on yuepb, cbou B paboTe ycTpoiicTea, NnoTepio
A@HHBIX UK HapyLLIEHNE KOH(UAEHLNANEHOCTM, KOTOPLIE MOTYT BO3HUKHYTH B pe3yrsTare
HeHa/inexalleil 3aLnThl UK yNpaBmeHUst CEeTbIO CO CTOPOHBI NOMk30BaTens, a Takke 3a
NoCreACTBIUs HECAHKLIMOHNPOBAHHOTO JOCTYNa TPETLUX MHLL.

PekoMeHayeTCst UCMOMNb30BaTh HAZEKHBIE YHUKaNbHbIE Naponu, Co3aBaTh OTAENbHbIE CETH
[NA MHTENMeKTyanbHbIx 613Hec-ycTpoicTe unn cuctem BMS, a Takke perynsipHo
OGHOBIISIT NPOrpaMMHOE OBEeCneyeHne B COOTBETCTBUM C ODULIMATbHBIMM
peKoMeHAaLMAMI NPOU3BOAUTENS NPOTPAMMHOTO 0GECNEeYeHMs.
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1. OBLLIEE ONMNCAHNE

+ [pumensieTcs ¢ BosayxoHarpesatenamu LEO FB tuna V.
+ [lo3BonsieT aBTOMATUYECKW NN BPYYHYIO yCTaHABNNBATbL CKOPOCTb

BEHTUNATOpA.

+  KoHTponupyeT Temnepatypy Bo3ayxa B MOMeLLEHuM (Hepes
OTKPbITUE/3aKPbITUE KNanaHa v HacTPOIiKN NPOM3BOANTENBHOCTH

BEHTUNSTOPA).

+ 3awyTa OT pasMOpO3KM — 3aLyuTa OT NafeHst TEMNEpaTypbl
B MOMELLIEHUMN HUXXE KPUTUHECKOTO YPOBHSI.
+  HMI ynpaBnsieT makcumanbHo 6 annapatamv LEO V (ans

PYCCKUM

ynpasneHua GonbLue yem 1 annapaTtom HSOGXOIZ[VIMO NPUMEHUTb

pacnpegenurens curHana RX).

+  BO3MOXHOCTb NOAKMIOYEHNS BHELLHEro AaTtunka Temnepatypbl NTC.

2. TEXHUYECKWE MNMAPAMETPbI

Mutanne 230VAC/50y
PerynupoBka Kxonku / LCD-pucnnen
[lnanasoH HacTpOMKM +5++40°C
Temnepartypbl

Perynuposka o6opoToB 3 ckopocTu

BpALLEHUs BEHTUNSATOPa

TemnepaTtypa xpaHeHus -10 + +60°C

[vanasoH paboueit 0++50°C

Temneparypbl

[atunk Temnepatypbl

BCTPOEHHbI BHYTPEHHWI /
BHewwH WA NTC (onuuoHansHo)

P 20
YcraHoBka HacTeHHas
Kopnyc MnacTmk

HepenbHblit Tanvep

ON: 5a + 2, OFF

HomunHarnbHas MOLLHOCTb
Harpysku

830 BT (oaHoa3HbIii fBuraTen)
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2.1 FabapuTbl

| MODE
= +
FAN g

- [0

36,5 J 138
3.1 OnucaHne KHOMOK
+
@ @ '

18. KHorka nameHeHus pexvuma

19. KHorka n3meHeHns ckopocTu

20. Knonka ON/OFF

21. KHonka noBblLLeHWs 3Ha4eHns napameTpa
22. KHonka noHwmkeHWs 3Ha4YeHns napametpa

4
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3.2 naBHbIN 3KpaH

@ ¥ G T

CkopocTb BeHTMnsTOpa (Hn3kas, cpeaHss, BbICOKas W aBTo)
ROOM TEMP. (M3mepsiemas Temnepatypa)

SET TEMP. (3agarHas Temneparypa)

Pexum oxnaxaeHus

Pexvm oTonneHus

[leHb Hepenu

Yacel

Brokuposka akpaHa

9. Craryc HacTpoek BpeMEHHbIX 30H

10. ABTOMATUYECKUIF PEXUM

11. PyyHOI pexum

12. BpemeHHble 30HbI

13. 3awwuTa oT pa3mMoposkm

14. Pexum BeHTUNSAUMM

15. Wi-Fi coeanHenve

16. OBMEH JaHHbBIMM C NPUNOXEHNEM

17. KoHTaKT ABEPHOro KOHTaKTa akTUBMPOBaH (HaCTpolika paszen 5)

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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OYHKLIUN N PEXXUMbI

4.1 PeXXnmbl paboTbl

PYUYHOW PEXXMM — BeHTUNSATOp paboTaeT C BbIGpaHHOM CKOPOCTLIO
(LOW, MED wnu Hl). JononHuTenbHble pexumbl: 060rpes, oxnaxaeHne 1
BEHTUNSAUMS. B 3aBMCMMOCTM OT 3apaHHON TemnepaTypbl, krnanaH
HaxoaMUTCs B OTKPbITOW/3aKpbITOM NO3MuUmMKU. HeagenbHbIn Taimep
[OCTYMeH B MPOrpaMMMpyeMoM pesKMMe.

ABTOMATUYECKUM MPOrAMMMUPYEMbI PEXXUM -
NPOM3BOANTENBHOCTL PErynupyeTcs aBTOMaTUYeCckn B 3aBUCUMOCTU
OT pasHuLbl Mexay 3afaHHoW M U3MepsiemMol TemnepaTypow
(HeT BO3MOXHOCTN M3MEHUTb CKOPOCTb BEHTUMSITOPA BPYYHYIO).
B aBTOMaTMYeCKOM peXume €eCcTb BO3MOXHOCTb OTKa3aTbCs
OT K/lanaHa — WCTOYHMK Tennia GyAeT KOHTPONMPOBATb Pacxof
1 Temneparypy BoAbl.

4.2 PeXXnmbl paboTbl BEHTUNATOPA

Yrobbl BeIGpaTh peXxuM BeHTUNSTOpa, CMOTpUTE pasaen 5.1.
MocToAHHbIN - NOCNe AOCTVKEHNS 3aaHHON TemnepaTypbl (3) knanaH
3aKpbIBAETCS, BEHTUNIATOP PaBOTaET KaK YKasaHo HIDKe:

PYYHOW PEXM — C npexae 3afaHHoM ckopocTbio (1),
ABTOMATUYECKWI PEXXUM — ¢ camoii HU3KO! CKOPOCTbHO.

TepmocTaTyeckuit — nocrne AOCTUXEHUS 3aaHHON TemnepaTypsl (3)
KnanaH 3aKpblBaeTCsl, BEHTUNATOP NpekpallaeT paboty.
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4.3 Pexknmbl paboTbl annapara

O6orpeB — KnanaH OTKpbIT, BEHTUNATOP paboTaeT, korga Temneparypa
B MOMELLEHNM HIDKE 3a8aHHON.

OxnaxgeHue — KranaH OTKPbIT, BeHTUNATop paGotaeT, Korga
TemnepaTypa B NOMELLEHWM BbiLLE 3a8aHHOMN.

BeHTUnALMA — KnanaH 3akpbIT, BEHTUNATOP BKIKOYEH paboTaerT,,
paGoTaeT ¢ 3aAaHHON NPOU3BOAUTENBHOCTBIO.

4.4 NaTumK Temnepartypbl
Yrobbl BbIOpPaTL AaTumMk, cmoTpute pasgen 5.1.

BHyTpeHHMi1 — TeMnepaTypa U3MepsieTcst BCTPOEHHbIM AaTYUKOM.
BHewwHWi — TemnepaTypa B NOMELLEHUN U3MEPSIETCSI C MOMOLLbIO
BHeLwHero gatyvka NTC (onumoHanbHO). MOXHO NOAKIIOYUTL OAWH
natunk NTC k ogHomy HMI.

BHUMAHWME!

CurHanussaums BKITIOUUTCS B Crlydae OLIMOKM BHELLHEro unm
BHYTpeHHero aar4yuvka: E0.

4.5 3awmTa oT pa3moposKu

Korpa Temnepatypa BHELIHEro Wnn BHYTPEHHEro fatynka [OCTUTHET
5°C (HacTpoiika N0 YMONYaHWto), aBTOMaTUYEeCKN OTKPLIBAETCA KnanaH
1 BKIKOYAETCS BEHTUMATOP.
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5. MEHIO HACTPOEK

5.1 HacTpoiiku napameTpoB

Korza KoMaHAOKOHTPOMNMEP BbIKIIOYEH, HAXMUTE U NpUaepXIUTe

MODE B TeueHve 3 cekyHA.

Y1o6bl M3MEHUTb HACTpOkW, HaxmuTe kHonky MODE.
YT0o6bl M3MEHUTb NapaMeTpbl, HAXMUTE KHOMKU +/—.

Mehio .
Hacrpoiika 3HaueHue
HacTpoek
1 Kanv6poska -9°C~+9°C
Temneparypsl
2 EPROM 0: HesanncaHo
1: 3anucaHo
3 OyHkumn pabotbl  |C1: TepmocTaT4eckuii pexmm
paboTbl
C2: MocTosiHHbII peskvm paboTbl
4 [atumk 0: BHyTpeHHuit gaTumk
Temneparypbl 1: BHewHuii NTC
5 3auymra ot 0: BoikntoueHa
pasMoposkin 1: BknioueHa
6 [nanasoH +5°C ~+10°C
HaCTPOMKM 3aLLTbI
OT pa3MOopo3Kku
7 BesnoteHumanbHbIn|0: HeakTuBHbINA
KOHTaKT 1: AKTVBHBIN
8 Be3noTeHumanbHbI|0: HopManbHO 3aMKHYThIA
KOHTaKT 1: HopmarbHO pasomKHyTbi
9 ®yHkups Modbus  |0: HeakTueHbIn
1: AKTVBHBIIA

45



10 CrkopocTb nepegaun|0: 2400 bps
[AaHHbIX 1: 9600 bps
[2: 19200 bps
13: 38400 bps
1 CkopocTb nepeaaqn|0: He NPOUCXoanT
[LaHHbIX 1: HenapHbIN
MaphocTs 2: napHbIi
12 MODBUS ID 1~247 (01~F7)

5.2 bnokupoeka/pa36noKnpoBKa KHOMOK

PYCCKUW

Yro6bl 3abrokupoBaTh/ pa3briokMpoBaTh KHOMKA HAXMUTE KHOMKY
+, @ 3aTeM — B Te4eHne 5 cekyHa.

5.3 Hactpownku yacos

Koraa komMaHAOKOHTPOMNEp BbIKIIOYEH, HAXKMUTE U NMPpUaepXUTe
kHornky FAN B TeueHne 3 cekyHz, 4ToGbl BOWTU B MEHIO HACTPOEK
Yacos.

lMocrnenoBaTenbHOCTb HACTPOEK: Yac, MUHYTA, AEHb HEAENN.

YT06bl M3MEHUTL HACTPONKN, HaxmuTe kHOmKy FAN.

Y106bl M3MEHMTL NapameTpbl, HAXMUTE KHOMKMA +/—.

5.4 becnoTeHUNANbHbIN KOHTAKT

B cnyyae Bbibopa onummn «HopMarnbHo 3amkHyTbIi» (napameTp 8).
BecnoTeHumanbHbIit KOHTaKT (knemmbl 11 1 12) 3amkHYT, knanaH 1
BEHTUNATOP paboTaloT B HOPMAnbHOM pexume.

B cnyyae BbiGopa onummn «HopMarbHo pa3omkHyThIi» (napameTp 8).
BecnoTeHumanbHbIi KOHTAKT (knemMbl 11 1 12) pa3omKHyT, knanaH u
BEHTUNATOP He paboTatoT.

46



6. MPOrPAMMWUPOBAHWE

6.1 HacTtpoiikn pexxumoB

Haxwmute kHonky MODE (15), utobbl BbiGpaTh Py4HoOl pexum mnm
MporpaMmypyemblIii pexum.
Haxwmute kHonky MODE (15), 4To6bl BbiGpaTh pexum Oxnaxaenus,
O6orpeBa unu BeHtunsumu.

6.2 HacTpoiika cKopocTn BeHTunaTopa

Haxmute kHonky FAN (16), 4ToObl BbIGpaTh CKOPOCTh BpaLLEeHUs
BeHTMnaTOpa: LOW, MED, HI n AUTO.

6.3 MporpammunpoBaHne HefenbHOro Tanmepa

Haxwute 1 npuoepxwte kHorky FAN B TeueHne 3 cekyHa, YToObl
HavaTb NPOrpaMMMUPOBaTL HeferbHbIN Tamep.

C noHefilenbHMKa NO NATHALY

HacTpoiika BpeMeHW NepBoit 30HbI (Yac 1 MuHyTa) —> FAN —>
Hactpoiika cratyca nepsoii 3oHbl (ON / OFF) —> FAN —> Hacrpoiika
TemnepaTypbl NepBoii 30HbI —> FAN —> nepexof, k BTOPOW 30HeE....
HacTpoiika BpeMeHu LwecTow 30HbI (Yac 1 MMHyTa) —> FAN—>
HacTtpoiika cratyca wectoit 3oHbl (ON / OFF) —> FAN —> Hactpoiika
TemnepaTtypbl NEPBON 30HbI
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Cy660Ta

HacTpoiika BpeMeHn nepBoi 30HbI (4ac 1 MyuHyTa) —> FAN —>
HacTporika ctatyca nepsoii 3oHbl (ON / OFF) —> FAN —> Hacrpoiika
TemnepaTtypbl Nepeoi 30Hbl —> FAN —> nepexoa K BTOPOIi 30He....
HacTpoiika BpeMeHw LLecTol 30HbI (Hac U MuHyTa) —> FAN—>
HacTporika cratyca wectoii 30Hbl (ON / OFF) —> FAN —> Hactpoiika
TemnepaTypbl NEPBOW 30HbI

BocKkpeceHbe

HacTpoiika BpeMeHu nepBor 30HbI (Yac U MyuHyTa) —> FAN —>
HacTporika ctatyca nepsoii 3oHbl (ON / OFF) —> FAN —> Hacrpoiika
TemnepaTtypbl NepBoi 30Hbl —> FAN —> nepexop k BTOPOW 30HE....
HacTpoiika BpemMeHu ecTom 30HbI (4ac u MuHyTa) —> FAN—>
Hactpolika ctatyca wectoii 3oHbl (ON / OFF) —> FAN —> HacTpoitka
TemnepaTypbl NepBOii 30HbI

Mpumep:

LeHb Hepenun

MNoH. ~ MNar. Cy6. Boc.
S N S N S N

106:00~08:00| ON | 26°C | ON | 26°C | ON | 26°C
208:00~11:30 | ON | 24°C [ ON | 24°C | ON | 24°C
311:30~13:30 | ON | 22°C [ ON | 22°C | ON | 22°C
413:30~17.00 | ON | 22°C | ON | 22°C | ON | 22°C
517:00~22:00 | ON | 24°C [ ON | 24°C | ON | 24°C
622:00~06:00 | ON | 24°C | ON | 24°C | ON | 24°C

BpemeHHas 30Ha

S: Craryc; N: 3apaHHas Temnepatypa
3ameyaHus:

* I'Iapamepr| MOXHO MU3MEHATb TOSMbKO KOrAa OHW MUratoT.
* Korga Bpems Ha4yana muraet, eCTb BO3MOXHOCTb U3MEHWUTb ero C
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NIOMOLLIbHO KHOMOK + 11 —. BbiBpaHHoe BpeMst SIBRsSieTCs Havanom
TeKyLLe BPEMEHHOWN 30HbI M KOHLIOM MOCIeaHEN.

+  Korpa muraet cratyc ON/OFF, MOXHO M3MEHWUTb €0 C NOMOLLbIO
KHOMOK + 1 —. IMpu BbiGope nosuuuu ON, KOMaHANKOHTponnep
HayHeT paboTaTb B BbIopaHHOM pexvme. [Mpu BbIGope nosvumm
OFF, KoMaHOOKOHTPOIINEP He BKITKOYUTCS.

+  Korpa muraeT 3apaHHblit napameTp, MOXHO U3MEHUTL ero
C NMOMOLLYbHO KHOMOK + U —. [apameTp MOXHO U3MEHUTb
naxe koraa BbibpaH ctatyc OFF. MapameTp ctaHeT
aKTMBHbIM B MOMEHT nepekntoyeHus ctatyca Ha ON. OgHako
cnepytolasi BpeMeHHast 30Ha GyaeT paboTaTb B COOTBETCTBUM
C NporpaMMypyeMbIM aBTOMAaTUHECKM PEKUMOM

Mpumep:

+ Ansa Toro, YyTo6bl BBECTM HACTPOWKM NMPOrpamMMm1pPyemMoro
aBTOMATWNHECKOTO PeXMMA, HXKMUTE 1 NPUOEPXUTE KHOMKY
FAN B TeyeHme 3 cekyHa. Koraa HaYHeT MuraTb Bpemsi, NOSBUTCS
BO3MOXHOCTb YCTaHOBKW BPEMEHHEX 30H C MOHeerbHMKa
no nsTHULy. MepByto 30HY cneayeT ycTaHoBuTb Ha 06:00 (4To
aBTOMaTM4eckn 6yaeT KOHLOM 6 BpeMeHHOI 30HbI). 3aTem
Haxmute kHomky FAN, Bbibepute ON ¢ nomowbio + v —. Ewe
pa3 Haxmute FAN 1 ¢ NOMOLLbIO + 1 — yCTaHOBUTE TeMnepaTypy
26°C.

+ Haxwmwure kHonky FAN, 4To6bl Ha4aTb HACTPOVKW BTOPO 30HbI
B 08:00 (4T0 aBTOMaTUYECKM ByAET KOHLOM 1 30HbI). 3aTem
HaxmuTe kHomky FAN, ¢ nomoLupio + v — Bbibepute ON, HaxmuTe
FAN eLe pa3 ans toro, 4toBbl yCTaHOBUTL TeMnepaTtypy Ha 24°C.

+ Haxwmute ewe pa3 kHonky FAN 1 noBTOpUTe NpeaplayLume Lwarm,
4TOGb! YCTAHOBUTL OCTalbHbIE BPEMEHHbIE 30HbI.

+  Tocne Toro, Tak yctaHoBUTe 6 30H A4S KAXKOOro U3 AHE,
Haxmute FAN, 4Tobbl nepeitty k cy6bote. Mocne ycTaHoBKW 30H
ans cy660tbl, Haxmute FAN, 4ToGbl NEpeiTn K BOCKPECEHbIO

+  Korpa 3akoH41Te HacTpouku, HaxmuTe kHomky FAN nnu
nogoxagute 5 cekyHa YTOObI NPUHATE N3MEHEHUS.

49



7. YCTAHOBKA

BHUMAHME!

Mepen HavanoMm  kakux-nnb6o paboT no  ycTaHoBKe
KOMaH[OKOHTPOIIIEpa HEOBXOAMMO OTKITIOUNTB SNEKTPUYECKoe
nutanne. KoMnaHAoKOHTPONnep crepyeT yCTaHoBUTb Ha BbiCOTe

1,5M, B MecTe € XopoLuel LMpKynaumMen Bo3ayxa, Aaneko ot
MCTOYHWKOB TENMa 1 X0roaa.

7.1 HacTteHHan ycTaHOBKa

1. CHUMMTE KPBILLKY KOMaHZOKOHTpONmepa.

2. TpykpenuTe KpbILLKY KOMAHAOKOHTPOMEpa K CTEHE C NMOMOLLbI
OTBEPTKU.

3. MpuKkpenuTe KOMaHAOKOHTPOINEP K KPbILLKE.
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8. CXEMA MNOAKJIFOYEHNA

BHUMAHMUE!

OMACHOCTb MOPAXEHWA SNEKTPUYECKM TOKOM. Otkniounte
UCTOYHWK MUTaHWUS Nepes Havanom kaknx—nnbo paboT cBs3aHHbIX
¢ nogkntoyeHnem HMI.

Bce npoBoaa crnepyet obxatb METannmM4eckuM HaKOHEHHIUKOM.
Paamepbl NpoBof0B A0MKHBI ObITb NOAOBPaHbLI MPOEKTUPOBLLVKOM.
MuHumanbHblii pasvep nposoga: OMY MuH 2 x 1 MM>.

3aKpoliTe KpbILLKY Nepez 3amnyckom.

—N
extemnal NTC
(optional)
230V/50Hz 9 .
N L @ [;;I RS485 Door Switch
A/+ B- Dry Contact
| Hi| Med| Lo | (‘—[

[1]2]3]4]5 |6|7|8|9|10|11|12|
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9. KOMMYHUKALISA C BMS

KomaHzokoHTponnep noakntoumTb annapart k cucteme BMS. Agpeca
pocTynHbl Ha www.flowair.com.

KoMMmyHMKaLMOHHbIe NapameTpbl:

dusnyeckmin ypoBeHb RS485
MpoTokon MODBUS-RTU
CKopoCTb nepeaayn AaHHbIX [6um/c] 2400/9600/19200/38400
KoHTponb YeTHoCTH YeTHbIN
Yueno GUTOB [aHHbIX 8
Yucno 6utos cTona 1
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10. WI-FI COEAVNHEHUE

1. 3arpyavTe npunoxeHue Ha TenedoH Ans
ynpaBrieHNsi KOHTPONIEPOM:

10S Android
2. Bknouute Ha TenedoHe dyHkumm Wi-Fi n
Bluetooth.

3.  Bbikntouute koHTponnep HMI, 3atem
yOepXuBanTe KHOMKy + B TedeHne 5 cekyHa,
riocre 4ero oTrnycTUTe ee U CHOBa yaepxuBaiTe +
[0 nosiBneHuns coobLeHus SA.

SR

4. Tlocne Bxoda B cucTemy criefynTe NHCTPYKUMSM,
npeacTaBlieHHbIM B NMPUIIOXEHUW, MOAPOOHOCTH:




11. AEKJTAPALINA O COOTBETCTBUU

FLOWAIR GLOGOWSKI | BRZEZINSKI SP.J.
lOpuanyeckuii agpec: yn. Chwaszczynska 151E, 81-571 MabiHs
an. noyta: info@flowair.pl

www.flowair.pl

PYCCKUW

[eknapauna o cooTBeTCTBUU

Komnanus FLOWAIR 3asiBnsieT, 4yto komaHgokoHTponnep HMI
npou3BoanTCsa cornacHo TpeboBaHusiM cneaytowmx EBponenckmx
[vpekTus:

[npekTtnBa no pagnoo6opynosanuio (RED 2014/53/UE)

[MpeKTnBa No orpaHNYeHNIo MCNONb30BaHNA ONacHbIX Bewects |1
(2011/65/UE)

[inpekTnBa No HU3KOBONBTHOMY 060pyAOBaHMIo (LVD, np. 2014/35/UE)
[vpexTnBa No aneKTpomarHuTHol coBmectumoctu (EMC, np. 2014/30/UE)

W cnegyrwmMmm ctaHgaptTamu:

EN 60335-1:2012+A11:2014+AAA13:2017
+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021
EN 62233:2008

ENIEC55014-01:2021

EN IEC 55014-02:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 60730-2-9:2019+A2 2020
EN 60730-1:2016+ AA1:2019 +A2:2022

ENIEC62311:2020

ETSIEN 301 489-1V2.2.3
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ETSIEN 301 489-3V2.3.2
ETSIEN 489-17V3.2.4

ETSIEN 300328V2.2.2

ETSIEN 300 220-1V3.1.1
ETSIEN 300 220-2V3.2.1

obiHs, 01.06. 2025
Business Development Manager

Maaﬂy@a»a/.‘se,'
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